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1. 各サブシステムの簡単な定義 / Concise definition of the Clean Environment Control
LCGT建設完了までに各サブグループが責任を持って提供すべき機能と、それを実現するための基本対策。
	No.
	機能 / Function
	基本対策 / Policy

	1
	Primary Clean Air (C class)
	· Production at out of the tunnel
· Class 10000

· Transfer the air to secondary clean air production

	2
	Secondary Clean Air (B class)
	· Production at the access tunnel area.
· Class 1000
· For a part of 3km tunnel near cryostat, Center, End stations, for cleaning before mechanics and electronics installing

· A part of the air directly introduced to (A, S class) air production instruments

	3
	Special Clean Air (A class)
	· Optics assembly area (Working  bench, Cryostat area)
· Class 100

	4
	Super Clean Air (S Class)
	· Mirror assembly area
· Class <100

	
	
	


2. 要求仕様 / Required specifications for the Clean Environment Control
１で示した機能に対する要求仕様が記述されている LCGT design document version 2 での section 番号、関連 sub-system、Design document version 2 からの変更の有無と可能性。
	No.
	機能 / Function
	Described section (**)
	Required value
	modified
	to be modified

	1
	Primary Clean Air (C class)
	New
	Class 10000
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	2
	Secondary Clean Air (B class)
	New
	Class 1000
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3
	Special Clean Air (A class)
	New
	Class 100
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	4
	Super Clean Air (S Class)
	New
	< Class 100
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	
	


** Section in LCGT Design Document

3. インターフェース / Interface of the Clean Environment Control
各サブシステムの詳細設計を行うにあたり、決定しなければならない仕様、他のサブシステムで決めて欲しい仕様、もしくは合意されている仕様

* 実際に建設が始まったら決まっていないと困ること、建設完了までに決まっていないといけないこと。　

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	事項 / Item
	関連サブシステム / Related sub-system
	要求値 / Value
	合意済 / Confirmed

	*
	Primary Clean Air (C class)
	· Facility
	· Space
· Cost
	Not yet

	*
	Secondary Clean Air (B class)
	· Facility
	· Space
· Cost

· Tunnel design

· Meshed floor
	Not yet

	*
	Special Clean Air (A class)
	· Facility
	· Cost
· Meshed floor
	Not yet

	*
	Super Clean Air (S Class)
	· Facility
	· Cost
· Meshed floor
	Not yet

	
	
	
	
	


↑ 当該サブシステムが決めないといけないことには * 印を付けること。 
0. サブシステムの現状 / Current status of the Clean Environment Control
 a) Conceptual design (サブシステムの定義) は確定しましたか？

確定 / 未定
    * 未定な部分がある場合、検討項目を簡単に記述して下さい。

 b) Alternative design は残っていますか？

残ってない / いる
    * Alternative design の採用により生じると予想される影響（検討項目）と 関連sub-group。

 c) 今年予算承認されたとした場合、年度内に決定すべき項目と関連 sub-group。
現実的な予算が組めるか？（本格的にやると、十億円以上かかると思います。）
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